
 

 

IZVEŠTAJ 

ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I  

GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6 

 ZA JUN 2021. GODINE 

Izvršene intervencije na osnovu datog plana: 
 

 Dezinsekcija i deratizacija u garažnom prostoru i podrumskim prostorijama, 
- Odloženo za jul mesec. 

 Pregled separatora masti, 
- Izvršen je pregled separatora masti, nema potrebe za pražnjenjem, dana 
07.07.2021.god. 

 Provera šahti, 
- Izvršena je provera šahti, bez uočenih nedostataka, dana 07.07.2021.god. 

 Pregled, čišćenje i odgušenje horizontalnih i vertikalnih oluka, 
- Izvršen je pregled horizontalnih i vertikalnih oluka, bez uočenih nedostataka, dana 
07.07.2021.god. 

 Brisanje garažnih i pp vrata u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, 
- Izvršeno je brisanje garažnih i pp vrata, u Timočke divizije 11, dana 14.06.2021.god. 
- Izvršeno je brisanje garažnih i pp vrata, u Gen.Ljubomira Milića 2 i 4, dana 
15.06.2021.god. 

 Metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, 
- Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom 
prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 1,3,14, u Timočke divizije 11,dana 
12.06.2021.god. 
- Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom 
prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 3,7,21, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 
19.06.2021.god. 

 Redovno mesečno metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena sijalica u zajedničkom 
delu podrumske ostave, u (Timočke divizije 9 i Generala Ljubomira Milića 6), 
- Odloženo za jul. 

 Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom 
prostoru, 
- Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 2 neonke i 2 startera, u 
Timočke divizije 11, dana 31.06.2021.god. 
- Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 10 neonki i 10 startera, u 
Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 28.06.2021.god. 

 Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, 
- Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 28.06.2021.god. 

 Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, 
- Izvršeno redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 28.06.2021.god. 

 Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, 
- Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 
28.06.2021.god. 

 Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija, 



 

 

- Izvršen je redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija, bez uočenih nedostataka, 
dana 29.06.2021.god. 

 Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,  
- Izvršen je redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih 
nedostataka, dana 29.06.2021.god. 

 Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala,  
- Izvršen je redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala, bez uočenih nedostataka, 
dana 29.06.2021.god. 

 Redovan mesečni servis lifta, 
 Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu, 
 Svakodnevno pražnjenje djubrijera, 
 Održavanje higijene u ulazu dva puta sedmično, 
 Uklanjanje smeća sa parking mesta, zelenih površina, ispred ulaza i trotoara. 

 
Izvršene dodatne intervencije: 

 

 Zamenjen elektroprihvatnik na ulaznim vratima, u Timočke divizije 11, dana 

02.06.2021.god. 

 Po prijavi da lift nekontrolisano otvara/zatvara vrata, izvršeno je produženje opruge na 

I spratu, lift je proveren i pušten u pravilan rad, u Generala Ljubomira Milića 2, dana 

02.06.2021.god. 

 Izvršeno je košenje zelenih površina i uklanjanje korova, dana 05.06.2021.god. 

 Izvršeno je čišćenje slivnika, dana 12.06.2021.god. 
 Po prijavi od strane upravnika direktno ovlašćenom serviseru firme “Nidža & Stefi“ da je 

lift ostao van funkcije, dana 13.06.2021.god. na adresi Timočke divizije 11, izvršena je 

zamena zatezača kaiša na kabinskom mehanizmu na glavnim vratima na osnovu naloga 

upravnika direktno serviseru, lift je proveren i pušten u rad. 

 Produženo je vreme trajanja ulaznih vrata na uređaju kontrole pristupa, u Timočke 

divizije 11, dana 16.06.2021.god. 

 Izvršena je priprema i farbanje gelendera u Gen.Ljubomira Milića 2,4 i 6; 

- započeto dana 15.06.2021.god. 

- završeno dana 18.06.2021.god. 

 Po prijavi da dugme u kabini lifta “0” radi ali neprestano svetli, izvršena je provera 

konstatovano da je pregoreo otpornik, potrebna zamena, u Generala Ljubomira Milića 

2, dana 26.06.2021.god. 

 Izvršena je ugradnja zamenskog dugmeta u kabini lifta za sprat “0” sa oznakom “-1”, 

potrebna ugradnja odgovarajućeg dugmeta, u Generala Ljubomira Milića 2, dana 

26.06.2021.god. 

Beograd, 15.07.2021. godine 

*Dokument važi bez pečata i potpisa  


